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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование

Примечание

Книга 1

1

Общие данные (начало) стр. 2

2

Общие данные (окнчание) стр. 3

3
Ситуационный план (М 1:25000) стр. 4

4-20

Планы газопровода Г3 (М 1:1000) стр. 5 - 21

Книга 2

21-42

Профили газопровода Г3 стр. 2 - 23

43
Схема установки ГРПШ с. Сера.  План М 1:50. Вид А. стр. 24

44

Место присоединения к существующему газопроводу Ду100 стр. 25

45

Установка крана Ду100 в надземном исполнении в ограждении 3,13х3,13 м. М1:50 стр. 26

46

Прокладка полиэтиленового газопровода Ø110х10,0

в полиэтиленовом футляре Ø225х20,5

стр. 27

47

Схема расположения элементов узла защиты подземного кабеля стр. 28

48

Устройство временного переезда через газопровод стр. 29

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование

Примечание

2453.081.Р.0/0.1289-ГСН1

Наружные газопроводы. Книга 1

2453.081.Р.0/0.1289-ГСН2

Наружные газопроводы. Книга 2

2453.081.Р.0/0.1289-ГП

Генеральный план

2453.081.Р.0/0.1289-АС

Архитектурно-строительные решения

2453.081.Р.0/0.1289-ЭГ
Молниезащита и заземление

2453.081.Р.0/0.1289-АГСВ

Автоматизация систем газоснабжения (внутренние

устройства)

2453.081.Р.0/0.1289-СС

Сборник спецификаций оборудования, изделий и

материалов

2453.081.Р.0/0.1289-ВР
Ведомость объемов работ

2453.081.Р.0/0.1289-СД Сметная документация

2453.081.Р.0/0.1289-РР Расчетная часть

хранится в архиве

Ведомость ссылочных прилагаемых документов

Обозначение Наименование

Примечание

Ссылочные документы

Федеральный закон № 116-ФЗ  от

21.07.1997г.

Федеральный закон "О промышленной безопасности

опасных производственных объектов"

Федеральные нормы и правила в области

промышленной безопасности "Правила безопасности

сетей газораспределения и газопотребления"

Технический регламент о безопасности сетей

газораспределения и газопотребления, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 29.10. 2010 г.

№870

ГОСТ Р 55472-2013

Требования к сетям газораспределения. Часть 0.

Общие положения

СП 42-101-2003

Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и

полиэтиленовых труб

СП 62.13330.2011

Газораспределительные системы.

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

СП 131.13330.2012

Строительная климатология. Актуализированная

версия СНиП 23-01-99*

ГОСТ Р 21.1101-2013

Основные требования к проектной и рабочей

документации

ГОСТ 21.110-2013

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Прилагаемые документы

2453.081.Р.0/0.1289-ГСН .СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Главный инженер проекта: Березкина С.П.

действующих на территории Российской Федерации и обеспечивает  

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,экологических, 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям

безопасную для жизни людей  эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных проектом мероприятий.

2453.081.Р.0/0.1289-ГСН1

Газопровод г. Мышкин - с. Поводнево - с. Сера Мышкинского района

Ярославской области

Изм.

Кол.уч.

Лист
№ док Подп. Дата

 Разраб.
05.22

Наружные газопроводы

Стадия
Лист Листов

Р 1 48

Общие данные (начало)
          АО "ГК "ЕКС"

 Н.контр. Рассадкина

05.22

 ГИП

Березкина

05.22

1 зам - 84-12 12.22

2 зам - 94-01 01.23

Мишкина

Раздел ЭХЗ не разрабатывался, т.к. проектом предусматривается прокладка подземного газопровода из полиэтиленовых труб. 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Основанием для разработки проектной документации «Газопровод г. Мышкин - с. Поводнево - с. Сера Мышкинского района Ярославской области» является:

- «Программа газификации регионов РФ»;

- Договор № 8000.253.081/5 от 25.07.2021 г. между заказчиком ООО «Газпром проектирование» и проектировщиком

АО «ГК «ЕКС».

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации:

- Задание на проектирование;

- Технические условия № АБ-12/01/1679 от 08.06.2021 г., выданные АО «Газпром газораспределение Ярославль»;

- Письмо № АГ-13/01/2529 от 20.08.2021 г. АО «Газпром газораспределение Ярославль» о давлении в точках подключения;

- Письмо № АГ-15/01/3133 от 15.10.2021 г. АО «Газпром газораспределение Ярославль» о согласовании схем гидравлического расчета;

- Письмо № АГ-15/01/3990 от 24.12.2021 г. АО «Газпром газораспределение Ярославль» о согласовании схем на КПТ;

- Письмо № АГ-15/01/1538 от 16.06.2022 г. АО «Газпром газораспределение Ярославль» о предоставлении информации по способу установки секционирующих

отключающих устройств;

- Письмо № АГ-15/01/1252 от 12.05.2022 г. АО «Газпром газораспределение Ярославль» о согласовании расхода газа на ГРПШ;

- Технические условия № ТНБ-09-18/17101 от 03.06.2022 г. ООО «Транснефть-Балтика»;

- Технические условия № 01-16/2086 от 14.06.2022 г. АО «Связьтранснефть»;

- Технические условия № 240/2021 от 15.11.2021 г. ПАО «Россети Центр»;

- Письмо № 1923 от 29.04.2022 г. ГП Ярославской области «Северный водоканал» о технических условиях;

- Технические условия № 04-19/394 от 15.10.2021 г. Департамента дорожного хозяйства Ярославской области;

- Письмо № ИХ 23-0282/22 от 22.03.2022 г. Департамента лесного хозяйства Ярославской области о согласовании предварительной трассировки газопровода;

- Письмо № 02-30/647 от 17.05.2022 г. Департамента лесного хозяйства Ярославской области о согласовании проекта межевания территории;

- Письмо № 08-18/6 от 22.02.2022 г. Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области об отсутствии особо ценных

продуктивных сельскохозяйственных угодий;

- Письмо № ИХ.25-00467/22 от 27.01.2022 г. Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области об отсутствии водно-болотных угодий

международного значения;

- Письмо № ИХ.25-00633/22 от 04.02.2022 г. Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области об отсутствии ключевых

орнитологических территорий;

- Письмо № 484 от 04.02.2022 г. Государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» о наличии источников питьевого водоснабжения и их зон

санитарной охраны;

- Письмо № 15-61/800-ОГ от 24.01.2022 г. Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения;

- Письмо № ЯРЛ-23/682 от 20.12.2021 г. Департамента по недропользованию по Центральному Федеральному округу об отсутствии полезных ископаемых;

- Письмо № ИХ.25-07357/21 от 28.09.2021 г. Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области о наличии/отсутствии ООПТ

регионального и местного значений;

- Письмо № 1/204486 от 13.12.2021 г. Министерства обороны Российской Федерации о территориях, на которых велись/отсутствовали боевые действия;

- Письмо № ИХ.25-09687/21 от 22.12.2021 г. Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области о наличии/отсутствии поверхностных и

подземных источников водоснабжения;

- Письмо № ИХ.25-09456/21 от 15.12.2021 г. Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области о наличии/отсутствии особо ценных

земель;

- Письмо № ИХ.25-09429/21 от 14.12.2021 г. Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области о наличии/отсутствии ключевых

орнитологических территорий;

- Рыбохозяйственные характеристики РХ-65/2021 от 06.10.2021 г. Федерального агентства по рыболовству Верхневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод»;

- Письмо № 424 от 20.10.2021 г. Департамента мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоз России о наличии/отсутствии мелиорации;

- Письмо № ИХ.25-07973/21 от 20.10.2021 г. Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области об объектах животного и растительного

мира;

- Письмо № ИХ.37-1573/21 от 07.10.2021 г. Департамента ветеринарии Ярославской области о местах расположения скотомогильников;

- Письмо № ИХ.43-3838/21 от 28.09.2021 г. Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области о наличии/отсутствии объектов культурного

наследия;

- Письмо № 09/12-944 от 13.09.2021 г. Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов о предоставлении сведений из

государственного водного реестра;

- Письмо № ИХ.21-1290/21 от 29.09.2021 г. Департамента общественных связей Ярославской области о наличии/отсутствии территории традиционного

природопользования коренных малочисленных народов;

- Письмо № ИХ.25-07203/21 от 23.09.2021 г. Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области о предоставлении сведений о твердых

коммунальных отходах;

- Письмо № АБ-01/01/2236 от 26.07.2021 г. АО «Газпром газораспределение Ярославль» о направлении информации о гражданской обороне;

- Письмо № ИХ.10.01-2079/21 от 11.08.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о выдаче исходных данных;

- Письмо № ИХ.10.01-3227/21 от 08.12.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о выдаче исходных данных (перспектива);

- Письмо № ИХ.10.01-2078/21 от 11.08.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района об уточнении статуса населенных пунктов;

- Письмо № ИХ.10.01-3080/21 от 29.11.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о согласовании предварительной трассы газопровода и размещения

ПРГ;

- Письмо № ИХ.10.01-2527/21 от 28.09.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о предоставлении документов территориального планирования;

- Письмо № ИХ.10.01-2908/21 от 11.11.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района об отсутствии ООПТ местного значения;

- Письмо № ИХ.10.01-2909/21 от 11.11.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о мелиоративных землях;

- Письмо № ИХ.10.01-3483/21 от 29.12.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о водных угодьях;

- Письмо № ИХ.10.01-0033/22 от 11.01.2022 г. Администрации Мышкинского муниципального района об отсутствии полигонов ТБО;

- Письмо № ИХ.10.01-0124/22 от 19.01.2022 г. Администрации Мышкинского муниципального района о предоставлении сведений;

- Письмо № ИХ.10.01-3272/21 от 10.12.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о наличии территорий опережающего социально-экономического

развития;

- Письмо № ИХ.10.01-3268/21 от 10.12.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о наличии особо ценных земель;

- Письмо № ИХ.10.01-3267/21 от 10.12.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о наличии спорных, бесхозных территорий;

- Письмо № ИХ.10.01-3451/21 от 28.12.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о наличии территорий и зон санитарной охраны;

- Письмо № ИХ.10.01-3277/21 от 10.12.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района о функциональных территориальных зонах;

- Письмо № ИХ.10.01-0307/22 от 02.02.2022 г. Администрации Мышкинского муниципального района о наличии/отсутствии аэродромов;

- Письмо № ИХ.10.01-3207/21 от 07.12.2021 г. Администрации Мышкинского муниципального района об источниках водоснабжения, водозаборах;

- Письмо № ИХ.10.01-1095/22 от 15.04.2022 г. Администрации Мышкинского муниципального района об отсутствии городских лесов;

- Письмо № ИХ.10.01-1101/22 от 02.02.2022 г. Администрации Мышкинского муниципального района о персональных данных правообладателей земельных участков;

- Письмо № ИХ.10.01-1388/22 от 13.05.2022 г. Администрации Мышкинского муниципального района об отсутствии лесов;

- технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ООО «УРГ», сентябрь-ноябрь 2021 г.;

- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ООО «УРГ», март-апрель 2022 г.;

- технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный ООО «УРГ», апрель-май 2022 г.;

- технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, выполненный ООО «УРГ», март-апрель 2022 г.;

- Постановление №216 от 23.05.2022 Администрации Мышкинского муниципального района об утверждении ППТ и ПМТ.

Рабочей документацией предусматривается:

- присоединение к существующему подземному стальному газопроводу высокого давления 2 категории Ру ≤ 0,6 МПа,

Р расч. 0,51 МПа диаметром 114 мм в районе с. Поводнево Мышкинского района Ярославской области;

- прокладка проектируемого межпоселкового газопровода Ру 0,6 МПа принята подземная из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 с коэффициентом запаса прочности 3,2

диаметром 110×10,0, ГОСТ Р 58121.2-2018, а также из труб стальных электросварных прямошовных диаметром 108х4,0 ГОСТ 10704-91 с усиленной изоляцией в соответствии с

СП 42-102-2004;

- пересечение рек, ручьев, прудов, заболоченных мест, линий ВЛ 110 кВ, осуществляется закрытым способом - методом ННБ с использованием труб полиэтиленовых с

защитным покрытием Мультиплекс I ПРО ПЭ 100 SDR11 с коэффициентом запаса прочности 3,2 диаметром 110×10,0;

- пересечение автодорог и нефтепроводов осуществляется закрытым способом в защитном футляре методом ННБ с использованием труб полиэтиленовых ГОСТ Р

58121.2-2018 ПЭ100 ГАЗ SDR11 225х20,5 с коэффициентом запаса прочности 3,2;

- установка пункта газорегуляторного шкафного ГРПШ-РДК-ЭКФО-50Н-1/1-4-141-Т-У (производство ООО ПКФ "Экс-Форма") с основной и резервной линиями

редуцирования на базе регуляторов давления РДК-ЭКФО-50/20Н3, с системой телеметрии в с. Сера;

- установка кранов шаровых для надземной установки в ограждении условным диаметром 100 производства ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой";

- установка кранов шаровых с изолирующим соединением фланцевым СИ-Ф для надземной установки на входе и выходе ГРПШ условным диаметром 100, 150

производства ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой";

- установка закрытых переходов:

- 8 закрытых переходов, выполненных методом ННБ, в футляре из трубы ПЭ100 SDR11 диаметром 225х20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018 через автомобильные дороги;

- 1 закрытый переход, выполненный методом ННБ, в футляре из трубы ПЭ100 SDR11 диаметром 225х20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018 через магистральные нефтепроводы;

- 1 закрытый переход, выполненный методом ННБ, в футляре из трубы ПЭ100 SDR11 диаметром 225х20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018 через ВЛ 110 кВ и автомобильную дорогу;

- 13 закрытых переходов, выполненных методом ННБ без футляра, из полиэтиленовой трубы с защитным покрытием Мультиплекс I ПРО ПЭ100 SDR11 диаметром

110х10,0 через реки, ручьи, пруды и канавы;

- 1 закрытый переход, выполненный методом ННБ без футляра, из полиэтиленовой трубы с защитным покрытием Мультиплекс I ПРО ПЭ100 SDR11 диаметром 110х10,0

через ВЛ-110 кВ;

- установка перехода, выполненного открытым способом, в футляре из трубы ПЭ100 SDR11 диаметром 225х20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018 через грунтовую автомобильную

дорогу;

- установка контрольных трубок на футлярах;

- закладка пассивных электронных маркеров ПМ для обозначения и идентификации характерных точек трассы газопровода.

Диаметр межпоселкового газопровода и максимальный часовой расход газа принят согласно схеме гидравлического расчета.

Полиэтиленовые трубы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или технических условий и иметь сертификат качества завода-изготовителя.

Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что

выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или технических условий на трубы.

Все соединительные детали на полиэтиленовом газопроводе должны быть изготовлены в заводских условиях согласно ГОСТ, значение SDR должно соответствовать SDR

проектируемых труб. Соединения со стальными газопроводами должны быть неразъемными заводского изготовления и должны быть испытаны на стойкость к осевой нагрузке.

Неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» должны укладываться на основание из песка (кроме пылеватого) длиной по 1 м в каждую сторону от соединения вдоль

трубопровода, высотой не менее 0,1 м и присыпаться слоем песка на высоту не менее 0,2 м. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны

соответствовать действующим стандартам.

На всем протяжении газопровод запроектирован подземным с укладкой труб параллельно рельефу местности на глубине не менее 1,5 м до верха трубы, в грунтах ИГЭ-1 -

на глубине не менее 1,6 м до верха трубы (0,9 м от расчетной глубины промерзания), не менее 2,5 м от подошвы насыпи автомобильной дороги до верха футляра, не менее 2,0 м

от дна кювета автодороги до верха футляра.

При пересечении дорог газопровод ПЭ100 диаметром 110 заключить в полиэтиленовый футляр ПЭ100 SDR11 диаметром 225х20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018. На конце футляра

установить неформовую манжету в комплекте со стяжными хомутами. В высшей точке на конце футляра предусмотреть установку контрольной трубки с выводом над землей.

Пересечение нефтепроводов ООО "Транснефть-Балтика" и кабелей связи АО "Связьтранснефть" ПК26+84,1-ПК29+95,1 выполнить методом наклонно-направленного

бурения в футляре ПЭ100 SDR11 диаметр 225х20,5 длиной 311 м. Концы футляра обозначить опознавательными знаками. На опознавательный знак наносятся данные о

диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения. Опознавательные

знаки устанавливаются на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа. Концы футляра вывести за границы охранной зоны нефтепроводов и кабелей связи на

расстоянии не менее 25 м от осей крайних нефтепроводов. Угол пересечения близкий к 90˚. Расстояние по вертикали между верхней образующей футляра газопровода и нижней

образующей нефтепроводов выдержать не менее 5,0 м.

Полиэтиленовые трубы, проложенные в футляре, не должны иметь сварных соединений или должны быть соединены сваркой встык при 100% контроле стыков физическими

методами.

Прокладка газопровода в футляре открытым способом выполняется через проселочные дороги. Произвести засыпку газопровода в футляре малосжимаемым грунтом с

модулем деформации 20 МПа и более на всю глубину траншеи.

Работы по прокладке подземного газопровода методом ННБ ведутся непрерывно.

Расстояния по горизонтали от газопровода до зданий и сооружений, при пересечении с другими инженерными коммуникациями соответствуют требованиям СП

42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89).

Земляные работы в местах пересечения с подземными коммуникациями и по 2 м в обе стороны производить вручную в присутствии представителя эксплуатирующей

организации.

При пересечении существующие кабели связи заключить в швеллер.

Существующие подземные инженерные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топографической съемке, в натуре - возможны отклонения, а также

наличие неуказанных подземных инженерных коммуникаций, что должно уточняться при производстве работ.

Газопровод в месте выхода из земли следует заключать в футляр. Концы футляра уплотнить эластичным материалом. Зазор между газопроводом и футляром заделать

эластичным материалом на всю длину футляра (п. 5.1.5. СП 62.133330.2011).

Обозначение трассы газопровода предусмотрено путем установки опознавательных знаков на прямых участках на расстоянии не менее 500 м друг от друга - вне населенных

пунктов, не менее 200 м - в населенных пунктах; а также на углах поворота трассы, в месте врезки, на ответвлениях и в местах изменения диаметра газопровода.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или

характерной точки и другие сведения. Опознавательные знаки устанавливаются на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа.

Для обозначения трассы проектом предусмотрены шаровые пассивные электронные маркеры ПМ. Пассивные электронные маркеры закладываются в грунт рядом с

газопроводом в процессе строительства во всех характерных точках.

Маркер не требует элементов питания. Срок службы составляет не менее 50 лет.

Для обозначения трассы предусмотрена сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: «Осторожно! Газ!». Сигнальная лента

укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода. На участке пересечения газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента

должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии 0,2 м между собой на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3 м) газопровода предусмотрен провод-спутник (проволока ВВГ 1х4(ож)-1) с выводом кабеля на опознавательный знак.

Согласно "Правил охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000г. №878 вдоль трассы проектируемого газопровода устанавливается охранная зона:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м;

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м со стороны медного провода и 2 м с

противоположной стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и

древесно-кустарниковой растительности, в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода;

- для газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона - 10 м от границ этих объектов.

В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи, подвалы и т.д.

В местах установки сооружений на подземном газопроводе засыпку котлована производить песком послойно через 10 см с проливкой водой каждого слоя и

утрамбовкой до коэффициента 0,98 на высоту не менее 20см.

На участках трассы с высоким уровнем стояния грунтовых вод и с учетом прогнозируемых грунтовых вод предусматривается балластировка газопровода пригрузами.

В качестве пригрузов используются контейнеры текстильного типа.

Балластировка газопровода диаметром 110х10,0 текстильными контейнерами  УБТБ/С-110:

- (m=0,07т/к-т, V=0,05м3//к-т) шаг 4,0м в количестве 2422 шт.

Подземный газопровод, выполненный из полиэтиленовых труб, в защите от коррозии не нуждается. Для защиты надземного газопровода от атмосферной коррозии

выполнить покрытие Грунт-эмалью ЭПИУР Н (цвет по RAL).

Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных и полиэтиленовых трубопроводов в соответствии с таблицей 14

СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2001 Газораспределительные системы). Контроль стыков стальных газопроводов проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512 и

ультразвуковым - по ГОСТ 14782. Стыки полиэтиленовых трубопроводов проверяют ультразвуковым методом по ГОСТ 14782.

Используемые в проекте материалы сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и имеют разрешение Ростехнадзора России на применение.

Для снижения входного давления газа с высокого на низкое, поддержания его на заданном уровне, а также автоматического отключения подачи газа при аварийном

отклонении выходного давления от допустимых заданных значений проектом предусматривается установка пункта газорегуляторного шкафного производства ООО ПКФ

"Экс-Форма".

В проекте предусмотрено заземление ГРПШ и молниезащита.

Продувочные и сбросные трубопроводы выведены на отметку 4,0 м от уровня земли. Для ГРПШ проектом предусмотрены: опорная рама, ограждение и фундаменты

из бетона.

Испытание газопроводов и газового оборудования ГРПШ на прочность производится на заводе-изготовителе.

Технические решения при прокладке газопровода в пучинистых грунтах:

в средне- и сильнопучинистых грунтах глубина прокладки газопровода -не менее 0,9 м от расчетной глубины промерзания грунта.

Технический осмотр газопроводов проводят в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже приведенных в табл. 1.12.2.

Таблица 1.12.2

ГазопроводыСроки проведения технического осмотрана застроенной территории поселений, с давлением таза. МПана незастроенной территории и вне поселенийдо

0,005 включ.св. 0,005 до 1,2 включ.1 Стальные подземные газопроводы со сроком службы свыше 15 лет1 раз в 2 месяца1 раз в месяц1 раз в 6 месяцев2 Стальные

надземные со сроком службы свыше 15 лет1 раз в 6 месяцев1 раз в год3 Полиэтиленовые подземные со сроком службы свыше 15 лет1 раз в 6 месяцев1 раз в годСроки

проведения технического осмотра газопроводов, указанных в графах 1--3. при сроке службы газопроводов менее 15 лет устанавливают ГРО или эксплуатационная

организация самостоятельно с учетом их технического состояния, но не реже 1 раза в 6 мес -- для стальных подземных газопроводов и 1 раза в год -- для

полиэтиленовых и надземных стальных газопроводов.

Технический осмотр стальных подземных газопроводов может быть заменен техническим обследованием (в части контроля герметичности) с использованием

приборов с чувствительностью не менее 0.001 % по объему газа, обеспечивающих возможность выявления мест утечек газа без вскрытия грунта и дорожных покрытий.

Техническое обследование должно проводиться: - ежегодно на газопроводах, находящихся в эксплуатации менее 15 лет. - 2 раза в год на газопроводах, находящихся в

эксплуатации более 15 лет. При применении метода технического обследования с использованием приборов с чувствительностью не менее 0,001 % по объему газа в

период максимального промерзания и последующего оттаивания грунта должен быть обеспечен дополнительный контроль герметичности. Проверке подлежат участки

газопроводов в местах неравномерного промерзания грунта (переходы через железные и автомобильные дороги, места резкого изменения снежного покрова и глубины

заложения газопровода). Периодичность и сроки таких проверок устанавливают ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно с учетом гидрогеологических и

климатических условий региона.

В осенне-зимний период при резком похолодании проводят внеплановый технический осмотр трассы газопровода, проложенного на территории с пучинистыми

грунтами, не реже

1 раза в 7 дней в застроенной части поселения и не реже 1 раза в 15 дней в незастроенной части.

Периодичность проведения проверок состояния охранных зон газопроводов устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно с учетом

плотности застройки территории, условий эксплуатации и прокладки газопроводов, но не реже сроков проведения технического осмотра газопроводов. Проверку

охранных зон газопроводов проводят ежедневно: - при выполнении на них работ (в том числе строительных или земляных); - в период паводка в местах переходов через

водные преграды и овраги.

Периодичность проведения технического осмотра ГРПШ, оснащенных АСУ ТП с дистанционным контролем загазованности технологического помещения, входного и

выходного давления газа, перепада давления на фильтрах (при наличии параметра) и состояния дверей ГРПШ устанавливает ГРО или эксплуатационная организация

самостоятельно. Проверку перепада давления на фильтрах, введенных в эксплуатацию ГРПШ.в течение первых 2 нед. эксплуатации, рекомендуется проводить

ежедневно.

Срок службы проектируемого объекта зависит от применяемых материалов и оборудования.

Срок эксплуатации подземного полиэтиленового газопровода составляет 50 лет.

Применение в проекте полиэтиленовых труб с защитным покрытием Мультиплекс I ПРО для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018 ТУ 2248-007-54432486-2012

увеличивает срок службы до 100 лет (данные производителя ООО "РемГазКоммуникации" г. Казань).

Срок эксплуатации стального газопровода составляет -- 40 лет.

Срок эксплуатации ГРПШ -- 30 лет.

Срок службы пассивного маркера для газопроводов -- не менее 50 лет.

Проект выполнен с соблюдением всех требований нормативных документов, обеспечивающих промышленную безопасность, в том числе требований Федерального

закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральные нормы и правила в области промышленной

безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» № 531 от 15.12.2020 года, что является гарантией безопасности эксплуатации

опасного производственного объекта, предупреждения аварии, случаев травматизма, обеспечения локализации последствий аварии.

Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных и полиэтиленовых трубопроводов в соответствии с таблицей 14 СП

62.13330.2011. Контроль стыков стальных газопроводов проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512 и ультразвуковым - по ГОСТ Р 55724.

Обязательному контролю физическими методами не подлежат стыки полиэтиленовых газопроводов, выполненные на сварочной технике высокой степени

автоматизации, аттестованной и допущенной к применению в установленном порядке.

Испытание проектируемого газопровода на герметичность производится воздухом. Значения испытательного давления и время выдержки под давлением приняты

согласно таблиц 15 и 16 СП 62.13330.2011, а именно:

для подземного полиэтиленового газопровода Р≤0,6 МПа - в течение 24 часов давлением воздуха 0,75 МПа;

для подземного стального газопровода Р≤0,6 МПа - в течение 24 часов давлением воздуха 1,5 МПа;

для надземного стального газопровода Р≤0,6 МПа - в течение 1 часа давлением воздуха 1,5 МПа.

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ:

- Устройство траншей под газопровод;

- Устройство основания под трубу подземного газопровода;

- Прокладка трубы подземного газопровода;

- Устройство защитного футляра газопровода;

- Герметизация защитного футляра газопровода;

- Устройство защитного слоя подземного газопровода, укладка сигнальной ленты;

- Обратная засыпка траншей подземного газопровода с послойным уплотнением;

- Армирование фундамента под газорегуляторный пункт;

- Бетонирование фундамента под газорегуляторный пункт;

- Монтаж газорегуляторного пункта;

- Изоляция стального газопровода;

- Устройство заземления;

- Устройство молниезащиты.

Для электрической изоляции стального газопровода применена изолирующая прокладка Текстолит ПТК-10 ГОСТ5-78 на опорах под надземными отключающими

устройствами.

И
н
в
.
 
N

 
п
о
д

л
.

П
о
д

п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

В
з
а
м

.
 
и

н
в
.
N

Формат А1

3

2453.081.Р.0/0.1289-ГСН

Газопровод г. Мышкин - с. Поводнево - с. Сера Мышкинского района

Ярославской области

Изм.

Кол.уч.

Лист
№ док Подп. Дата

 Разраб.
05.22

Наружные газопроводы

Стадия
Лист Листов

Р 2

Общие данные (окончание)
          АО "ГК "ЕКС"

 Н.контр. Рассадкина

05.22

 ГИП

Березкина
05.22

1 зам - 84-12 12.22

2 зам - 94-01 01.23

Мишкина



с. Поводнево

д. Мошнинская

д. Костенёво

д. Палкино

д. Крутец

д. Федюково

д. Кизнево

д. Марьино

д. Настасьино

д. Васильевская

с. Сера

д.  Варваринская

ГРПШ Сера

Точка присоединения в

сущ. газопровод Д114 ст

Ру≤0,6 МПа

Кран Ду100 в ограждении

Кран Ду100 в ограждении

Кран Ду100 в ограждении

Г3 Труба ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0

2453.081.Р.0/0.1289-ГСН

Газопровод г. Мышкин –  с. Поводнево – с. Сера Мышкинского района

Ярославской области

Изм.

Кол.уч.

Лист
№ док Подп. Дата

 Разраб.
Мишкина

05.22

Наружные газопроводы

Стадия
Лист Листов

Р 3

Ситуационный план М 1:25000

          АО "ГК "ЕКС"

 Н.контр. Рассадкина 05.22

 ГИП

Березкина 05.22

Ситуационный план М 1:25000

Условно-графические обозначения:

Трасса газопровода
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Формат А2

Показатели газопровода по схеме

№ п/п Наименование Значение

1

Протяженность по договору

14.2 км

2

Протяженность по предварительной схеме

12.5  - 12.9 км

3

Наличие ООПТ (предварительно) отсутствуют

4

Расстояние от оси автодороги вне населенного пункта:

4.1

а/д Мышкин-Сера

30.0 м

5

Расстояние от оси автодороги в населенных пунктах:

5.1

дер. Поводнево

30.0 м

6

Прокладка в водоохранной зоне (предварительно) отсутствует

7

Наличие мелиоративных земель (предварительно) отсутствуют

Г3
1 зам - 84-12 12.22

2 зам - 94-01 01.23
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Y=386877.718

X=1242573.326

Y=386874.651

X=1242497.056

Y=386807.322

X=1242451.843

Y=386827.564

X=1242341.228

Y=386830.264

X=1242326.474

Y=386580.921

X=1242090.825

Y=386572.939

X=1242083.281

к.т.

к.т.

№

№

Т20

121.62

Т19

119.03

Т18

118.08

Т17

118.47

Т16

118.92

Т15

122.49

1

9

,
6

1

9

,

0

1

3

,

6

1

7

,

0

2

6

,

7

8

1

,
9

ПК22+47,0

Г3 ПК23+98,2

УП25 105°п

Г3 ПК24+74,6

УП26 126°л

ПК24+37,5

Внимание! Кабель ЭХЗ.

защитить швеллером

L=5,5м (см. ГСН2)

ПК25+37,0

Внимание! Кабель связи

Ростелеком.

защитить швеллером

L=5,5м (см. ГСН2)

Г3 ПК25+55,7

УП27 114°п

Г3 ПК26+68,1

Кран Ду100 в ограждении

ПК26+84,1

Прокладка проектируемого газопровода

ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0 в футляре

Ø 225х20,5 L=311 м

методом наклонно-направленного

бурения через нефтепроводы

ООО "Транснефть-Балтика" и кабели

связи АО "Связьтранснефть"

Г3 ПК26+83,1

УП28 123°л

Г3 ПК30+37,2

УП29 119°п

Г3 ПК30+26,2

Кран Ду100 в ограждении

ПК30+55,0

ПК22+51,0

Прокладка проектируемого газопровода

с защитным покрытием Мультиплекс I ПРО

ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0  L=131 м

методом наклонно-направленного

бурения через канаву

30+55,0

опознавательный столб с

выводом провода-спутника

КИП-М.ПВЕК

опознавательный столб с

выводом провода-спутника

КИП-М.ПВЕК

опознавательный столб с

выводом провода-спутника

КИП-М.ПВЕК

опознавательный столб с

выводом провода-спутника

КИП-М.ПВЕК
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,

9

1

0
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1

0
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,

5

3

1

,
3

1

9

,

0

Рабочий котлован

2,5х2,5хh (м)

Контрольная трубка

3

1

1

,

0

4

4

,

1

6

0

,

8

6

3

,

9

7

3

,

5

7

8

,

5

6

2

,

8

1

7

,

0

2

6

,

2

7

8

,

6

Приемный котлован

2,5х2,5хh (м)

движение

строительных

машин

Опознавательный знак ТНБ

(см. том ГСН2)

Г3 ПК27+73,5

ВЛ 10кВ+ВОЛП

Внимание! Кабель связи

АО "Связьтранснефть"

Г3 ПК28+67,4

ВЛ 10кВ АО "Связьтранснефть"

Г3 ПК28+80,9

ВЛ 10кВ АО "Связьтранснефть"

Г3 ПК27+85,4

МНПП "Ярославль-Приморск-1" DN500 ст

ООО "Транснефть-Балтика"

Контрольный котлован 5,0х2,0х2,5м

(ручная разработка)

Г3 ПК28+12,2

МНПП "Ярославль-Приморск-2" Д700 ст ООО "Транснефть-Балтика"

Контрольный котлован 5,0х2,0х2,5м (ручная разработка)

Г3 ПК28+52,8

 МН "Сургут-Полоцк" Д1000 ст ООО "Транснефть-Балтика"

Контрольный котлован 5,0х2,0х2,5м (ручная разработка)

Г3 ПК28+92,6

МН "Ярославль-Кириши-1" Д700 ст

ООО "Транснефть-Балтика"

Контрольный котлован

5,0х2,0х2,5м (ручная разработка)

Г3 ПК29+6,4

В/пр Д325 ПЭ

ПК28+43,6

Внимание! Кабель связи ВОЛС "Южный

Балык-Полоцк" АО "Связьтранснефть"

ПК29+1,7

Внимание! ВОЛС "УС Коромыслово -

УС Палкино" АО "Связьтранснефть"

ПК29+17,6

Внимание! ВОЛС "УС Ярославль -

УС Приморск" АО "Связьтранснефть"

2

5

,

0

2

5

,

0

Знак "Огнеопасно! Высокое

давление! Землю не копать!"

(см. том ГСН2)

Знак "Огнеопасно! Высокое

давление! Землю не копать!"

(см. том ГСН2)
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2453.081.Р.0/0.1289-ГСН1

Газопровод г. Мышкин - с. Поводнево - с. Сера Мышкинского района

Ярославской области

Изм.

Кол.уч.

Лист
№ док Подп. Дата

 Разраб.
Мишкина

05.22

Наружные газопроводы

Стадия
Лист Листов

Р 7

План газопровода.

ПК22+47,0-ПК30+55,0

          АО "ГК "ЕКС"

 Н.контр. Рассадкина

05.22

 ГИП

Березкина
05.22

2

3

4

5

6

7

13

14

15

16

8

9

10

11

12

1718

Примечания:

1. Обозначение трассы газопровода предусмотрено путем  установки опознавательных знаков на прямых участках на расстоянии не

менее 200 м в населенных пунктах, не менее 500 м вне населенных пунктов, а так же на углах поворота трассы.

Вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3 м) газопровода предусмотрен провод-спутник (проволока ВВГ 1х4(ож)-1) с выводом

кабеля на опознавательный знак. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения

газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения. Опознавательные

знаки устанавливаются   на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа или другие постоянные ориентиры. Также для

обозначения и идентификации характерных точек трассы предусмотрена установка электронных маркеров.

2. Согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей" от 20.11.2000г. №878, вдоль трассы проектируемого газопровода

устанавливается охранная зона:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м;

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м

со стороны медного провода и 2 м с противоположной стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, в виде просек

шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода;

- для газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона - 10 м от границ этих объектов.

3. В местах пересечения газопровода с ЛЭП проектом предусмотрено устройство технологических проездов для автотракторной

техники массой до 25 т для обслуживания высоковольтных линий. Конструкцию переезда см. лист 50 ГСН. Местоположение переезда

уточнить в ППР.

опознавательный столб

полоса отвода под строительство

контрольная трубка на газопроводе

к.т.

охранная зона газопровода

Условные обозначения

газопровод высокого  давления Ру<0,6МПа

Г3

охранная зона ВЛ

пассивные электронные

маркеры на газопроводе

ковер для вывода провода-спутника

1 зам - 84-12 12.22

На участках трассы с высоким уровнем стояния грунтовых вод и с учетом прогнозируемых грунтовых вод,

в водонасыщенных грунтах предусматривается балластировка газопровода пригрузами. В качестве пригрузов

используются контейнеры текстильного типа с цементно-песчаной смесью.

Балластировка газопровода диаметром 110х10,0 текстильными контейнерами УБТБ/С-110:

- (m=0,07т/к-т, V=0,05м3//к-т) шаг 4,0м в количестве 2422 шт., из них на:

ПК0+1,0 - ПК0+13,1 - 4 шт.

ПК0+72,1 - ПК2+42,0 - 43 шт.

ПК2+84,0 - ПК4+25,6 - 36 шт.

ПК4+70,6 - ПК4+90,5 - 5 шт.

ПК5+93,5 - ПК7+89,2 - 50 шт.

ПК9+36,2 - ПК10+25,2 - 23 шт.

ПК10+74,2 - ПК12+59,4 - 47 шт.

ПК15+72,4 - ПК17+19,3 - 38 шт.

ПК17+46,3 - ПК22+50,9 - 126 шт.

ПК23+81,9 - ПК26+84,1 - 77 шт.

ПК29+95,1 - ПК31+18,5 - 31 шт.

ПК31+66,5 - ПК32 - 9 шт.

ПК33+84,3 - ПК36+97,0 - 79 шт.

ПК42+08,7 - ПК42+27,3 - 5 шт.

ПК43+09,7 - ПК44+64,2 - 39 шт.

ПК47+54,2 - ПК49+03,5 - 39 шт.

ПК50+33,5 - ПК77+73,0 - 686 шт.

ПК80+78,0 - ПК83+12,7 - 59 шт.

ПК83+65,7 - ПК87+21,2 - 90 шт.

ПК88+94,3 - ПК94+30,2 - 134 шт.

ПК97+70,2 - ПК104+43,6 - 169 шт.

ПК105+63,6 - ПК114+68,2 - 226 шт.

ПК115+96,2 - ПК132+27,6 - 407 шт.

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
П11

AutoCAD SHX Text
П11

AutoCAD SHX Text
10 кВ

AutoCAD SHX Text
3 пр.

AutoCAD SHX Text
10 кВ

AutoCAD SHX Text
3 пр.

AutoCAD SHX Text
10 кВ

AutoCAD SHX Text
3 пр.

AutoCAD SHX Text
П11

AutoCAD SHX Text
110 кВ "Алтыново - Мышкин 1 и 2 с заходом на ПС Палкино"

AutoCAD SHX Text
6 пр.

AutoCAD SHX Text
 23

AutoCAD SHX Text
П11

AutoCAD SHX Text
 460

AutoCAD SHX Text
П11

AutoCAD SHX Text
 459

AutoCAD SHX Text
П11

AutoCAD SHX Text
10 кВ

AutoCAD SHX Text
3 пр.

AutoCAD SHX Text
10 кВ

AutoCAD SHX Text
3 пр.

AutoCAD SHX Text
 481

AutoCAD SHX Text
10 кВ

AutoCAD SHX Text
3 пр.

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
каб.связи "УС Ярославль-УС Приморск" АО "Связьтранснефть"

AutoCAD SHX Text
гл.0.9

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
каб.связи Южный Балык-Полоцк АО "Связьтранснефть" 

AutoCAD SHX Text
гл.0.9

AutoCAD SHX Text
Н

AutoCAD SHX Text
МНПП "Ярославль - Приморск - 1", DN500, ООО "Транснефть - Балтика"

AutoCAD SHX Text
гл.1.5

AutoCAD SHX Text
Сера - Поводнево

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
ориент.

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
пэ 250 ориент.

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
ООО "Транснефть-Балтика"

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
Н

AutoCAD SHX Text
МН "Ярославль - Кириши - 1", DN700, ООО "Транснефть - Балтика"

AutoCAD SHX Text
гл.2.6

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
каб.связи "УС Коромыслово-УС Палкино" АО "Связьтранснефть"

AutoCAD SHX Text
гл.0.9

AutoCAD SHX Text
10 кВ

AutoCAD SHX Text
3 пр.

AutoCAD SHX Text
канава 0.5

AutoCAD SHX Text
каб. ЭХЗ

AutoCAD SHX Text
гл. 1.0

AutoCAD SHX Text
каб. ЭХЗ

AutoCAD SHX Text
ООО "Транснефть - Балтика"

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
П11

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
каб. связи Рыбинск-Углич ориент.

AutoCAD SHX Text
гл. 1.0

AutoCAD SHX Text
483

AutoCAD SHX Text
П11

AutoCAD SHX Text
 482

AutoCAD SHX Text
П11

AutoCAD SHX Text
каб. BОЛС по столбам АО"Связьтранснефть"

AutoCAD SHX Text
ст.

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
ст.

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
Н

AutoCAD SHX Text
МНПП "Ярославль-  Приморск - 2", DN700, ООО "Транснефть - Балтика"

AutoCAD SHX Text
гл.1.8

AutoCAD SHX Text
Н

AutoCAD SHX Text
МН "Сургут - Полоцк",  DN1000, ООО "Транснефть - Балтика"

AutoCAD SHX Text
гл.1.4

AutoCAD SHX Text
осина

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
0.23

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
осина

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
0.23

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
осина

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0.12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
осина

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
0.12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
осина

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
0.22

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
осина

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
осина

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
осина

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
осина

AutoCAD SHX Text
береза

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
осина

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
121,38

AutoCAD SHX Text
121,82

AutoCAD SHX Text
122,87

AutoCAD SHX Text
122,28

AutoCAD SHX Text
122,65

AutoCAD SHX Text
120,65

AutoCAD SHX Text
123,06

AutoCAD SHX Text
122,88

AutoCAD SHX Text
120,82

AutoCAD SHX Text
122,76

AutoCAD SHX Text
120,44

AutoCAD SHX Text
122,95

AutoCAD SHX Text
120,39

AutoCAD SHX Text
120,57

AutoCAD SHX Text
122,14

AutoCAD SHX Text
121,27

AutoCAD SHX Text
118,51

AutoCAD SHX Text
121,98

AutoCAD SHX Text
122,34

AutoCAD SHX Text
121,98

AutoCAD SHX Text
121,35

AutoCAD SHX Text
119,04

AutoCAD SHX Text
122,29

AutoCAD SHX Text
121,17

AutoCAD SHX Text
119,48

AutoCAD SHX Text
120,14

AutoCAD SHX Text
119,54

AutoCAD SHX Text
120,48

AutoCAD SHX Text
118,68

AutoCAD SHX Text
119,44

AutoCAD SHX Text
121,17

AutoCAD SHX Text
120,36

AutoCAD SHX Text
119,49

AutoCAD SHX Text
120,36

AutoCAD SHX Text
121,10

AutoCAD SHX Text
119,92

AutoCAD SHX Text
119,00

AutoCAD SHX Text
117,94

AutoCAD SHX Text
119,13

AutoCAD SHX Text
117,07

AutoCAD SHX Text
118,76

AutoCAD SHX Text
117,79

AutoCAD SHX Text
117,33

AutoCAD SHX Text
117,66

AutoCAD SHX Text
117,12

AutoCAD SHX Text
116,99

AutoCAD SHX Text
117,63

AutoCAD SHX Text
122,20

AutoCAD SHX Text
118,41

AutoCAD SHX Text
118,79

AutoCAD SHX Text
117,49

AutoCAD SHX Text
118,78

AutoCAD SHX Text
117,59

AutoCAD SHX Text
117,54

AutoCAD SHX Text
117,79

AutoCAD SHX Text
119,10

AutoCAD SHX Text
117,84

AutoCAD SHX Text
122,15

AutoCAD SHX Text
121,00

AutoCAD SHX Text
118,13

AutoCAD SHX Text
119,63

AutoCAD SHX Text
118,44

AutoCAD SHX Text
118,33

AutoCAD SHX Text
119,11

AutoCAD SHX Text
119,22

AutoCAD SHX Text
118,30

AutoCAD SHX Text
121,77

AutoCAD SHX Text
120,09

AutoCAD SHX Text
119,39

AutoCAD SHX Text
120,45

AutoCAD SHX Text
120,21

AutoCAD SHX Text
120,50

AutoCAD SHX Text
118,52

AutoCAD SHX Text
119,85

AutoCAD SHX Text
121,90

AutoCAD SHX Text
121,22

AutoCAD SHX Text
120,69

AutoCAD SHX Text
121,15

AutoCAD SHX Text
122,16

AutoCAD SHX Text
121,01

AutoCAD SHX Text
119,10

AutoCAD SHX Text
120,02

AutoCAD SHX Text
122,93

AutoCAD SHX Text
123,27

AutoCAD SHX Text
123,51

AutoCAD SHX Text
122,33

AutoCAD SHX Text
121,29

AutoCAD SHX Text
122,96

AutoCAD SHX Text
120,04

AutoCAD SHX Text
121,55

AutoCAD SHX Text
120,25

AutoCAD SHX Text
119,24

AutoCAD SHX Text
122,99

AutoCAD SHX Text
117,96

AutoCAD SHX Text
118,77

AutoCAD SHX Text
117,00

AutoCAD SHX Text
117,11

AutoCAD SHX Text
119,37

AutoCAD SHX Text
117,89

AutoCAD SHX Text
119,06

AutoCAD SHX Text
117,69

AutoCAD SHX Text
117,99

AutoCAD SHX Text
118,71

AutoCAD SHX Text
118,16

AutoCAD SHX Text
120,86

AutoCAD SHX Text
120,29

AutoCAD SHX Text
116,39

AutoCAD SHX Text
117,59

AutoCAD SHX Text
118,39

AutoCAD SHX Text
119,47

AutoCAD SHX Text
118,80

AutoCAD SHX Text
120,18

AutoCAD SHX Text
119,96

AutoCAD SHX Text
121,82

AutoCAD SHX Text
118,58

AutoCAD SHX Text
119,48

AutoCAD SHX Text
122,71

AutoCAD SHX Text
118,32

AutoCAD SHX Text
122,12

AutoCAD SHX Text
120,12

AutoCAD SHX Text
122,67

AutoCAD SHX Text
124,23

AutoCAD SHX Text
123,83

AutoCAD SHX Text
123,39

AutoCAD SHX Text
123,56

AutoCAD SHX Text
123,46

AutoCAD SHX Text
122,46

AutoCAD SHX Text
123,37

AutoCAD SHX Text
123,26

AutoCAD SHX Text
122,14

AutoCAD SHX Text
123,85

AutoCAD SHX Text
123,58

AutoCAD SHX Text
123,13

AutoCAD SHX Text
121,97

AutoCAD SHX Text
122,35

AutoCAD SHX Text
122,98

AutoCAD SHX Text
123,04

AutoCAD SHX Text
123,19

AutoCAD SHX Text
123,33

AutoCAD SHX Text
122,63

AutoCAD SHX Text
123,33

AutoCAD SHX Text
122,40

AutoCAD SHX Text
123,17

AutoCAD SHX Text
121,91

AutoCAD SHX Text
121,78

AutoCAD SHX Text
119,67

AutoCAD SHX Text
118,88

AutoCAD SHX Text
119,19

AutoCAD SHX Text
118,74

AutoCAD SHX Text
120,37

AutoCAD SHX Text
118,43

AutoCAD SHX Text
118,43

AutoCAD SHX Text
119,77

AutoCAD SHX Text
118,28

AutoCAD SHX Text
118,64

AutoCAD SHX Text
117,73

AutoCAD SHX Text
118,34

AutoCAD SHX Text
118,21

AutoCAD SHX Text
121,15

AutoCAD SHX Text
117,74

AutoCAD SHX Text
121,10

AutoCAD SHX Text
118,68

AutoCAD SHX Text
119,07

AutoCAD SHX Text
120,89

AutoCAD SHX Text
119,44

AutoCAD SHX Text
120,49

AutoCAD SHX Text
121,80

AutoCAD SHX Text
121,20

AutoCAD SHX Text
121,68

AutoCAD SHX Text
119,98

AutoCAD SHX Text
121,88

AutoCAD SHX Text
123,37

AutoCAD SHX Text
124,37

AutoCAD SHX Text
123,94

AutoCAD SHX Text
121,82

AutoCAD SHX Text
121,70

AutoCAD SHX Text
117,87

AutoCAD SHX Text
117,78

AutoCAD SHX Text
119,48

AutoCAD SHX Text
119,04

AutoCAD SHX Text
124,39

AutoCAD SHX Text
124,64

AutoCAD SHX Text
123,38

AutoCAD SHX Text
121,57

AutoCAD SHX Text
122,42

AutoCAD SHX Text
121,44

AutoCAD SHX Text
121,49

AutoCAD SHX Text
120,45

AutoCAD SHX Text
121,59

AutoCAD SHX Text
121,75

AutoCAD SHX Text
118,86

AutoCAD SHX Text
123,66

AutoCAD SHX Text
122,47

AutoCAD SHX Text
122,75

AutoCAD SHX Text
122,99

AutoCAD SHX Text
121,76

AutoCAD SHX Text
121,01

AutoCAD SHX Text
120,98

AutoCAD SHX Text
122,59

AutoCAD SHX Text
121,65

AutoCAD SHX Text
121,02

AutoCAD SHX Text
120,86

AutoCAD SHX Text
121,23

AutoCAD SHX Text
120,54

AutoCAD SHX Text
121,39

AutoCAD SHX Text
120,76

AutoCAD SHX Text
118,98

AutoCAD SHX Text
118,68

AutoCAD SHX Text
120,96

AutoCAD SHX Text
120,80

AutoCAD SHX Text
118,35

AutoCAD SHX Text
119,63

AutoCAD SHX Text
119,07

AutoCAD SHX Text
120,61

AutoCAD SHX Text
120,55

AutoCAD SHX Text
118,99

AutoCAD SHX Text
119,91

AutoCAD SHX Text
118,92

AutoCAD SHX Text
119,08

AutoCAD SHX Text
118,88

AutoCAD SHX Text
117,94

AutoCAD SHX Text
117,85

AutoCAD SHX Text
117,93

AutoCAD SHX Text
118,41

AutoCAD SHX Text
117,80

AutoCAD SHX Text
117,31

AutoCAD SHX Text
118,37

AutoCAD SHX Text
117,11

AutoCAD SHX Text
116,99

AutoCAD SHX Text
118,87

AutoCAD SHX Text
118,91

AutoCAD SHX Text
117,95

AutoCAD SHX Text
119,37

AutoCAD SHX Text
117,88

AutoCAD SHX Text
117,62

AutoCAD SHX Text
118,29

AutoCAD SHX Text
118,51

AutoCAD SHX Text
117,40

AutoCAD SHX Text
118,36

AutoCAD SHX Text
118,69

AutoCAD SHX Text
118,72

AutoCAD SHX Text
122,32

AutoCAD SHX Text
119,64

AutoCAD SHX Text
122,11

AutoCAD SHX Text
121,88

AutoCAD SHX Text
122,64

AutoCAD SHX Text
120,78

AutoCAD SHX Text
118,76

AutoCAD SHX Text
122,45

AutoCAD SHX Text
119,58

AutoCAD SHX Text
119,80

AutoCAD SHX Text
120,04

AutoCAD SHX Text
122,57

AutoCAD SHX Text
123,95

AutoCAD SHX Text
122,47

AutoCAD SHX Text
123,39

AutoCAD SHX Text
123,26

AutoCAD SHX Text
122,15

AutoCAD SHX Text
120,91

AutoCAD SHX Text
118,66

AutoCAD SHX Text
118,07

AutoCAD SHX Text
118,23

AutoCAD SHX Text
119,40

AutoCAD SHX Text
118,99

AutoCAD SHX Text
117,96

AutoCAD SHX Text
118,44

AutoCAD SHX Text
118,61

AutoCAD SHX Text
118,71

AutoCAD SHX Text
119,10

AutoCAD SHX Text
120,55

AutoCAD SHX Text
124,34

AutoCAD SHX Text
124,52

AutoCAD SHX Text
123,36

AutoCAD SHX Text
124,25

AutoCAD SHX Text
121,74

AutoCAD SHX Text
118,08

AutoCAD SHX Text
118,88

AutoCAD SHX Text
117,46

AutoCAD SHX Text
117,99

AutoCAD SHX Text
117,62

AutoCAD SHX Text
121,20

AutoCAD SHX Text
122,78

AutoCAD SHX Text
123,31

AutoCAD SHX Text
118,90

AutoCAD SHX Text
121,72

AutoCAD SHX Text
122,70

AutoCAD SHX Text
119,95

AutoCAD SHX Text
121,15

AutoCAD SHX Text
120,64

AutoCAD SHX Text
121,09

AutoCAD SHX Text
121,09

AutoCAD SHX Text
120,55

AutoCAD SHX Text
121,53

AutoCAD SHX Text
120,38

AutoCAD SHX Text
119,09

AutoCAD SHX Text
119,77

AutoCAD SHX Text
120,35

AutoCAD SHX Text
119,11

AutoCAD SHX Text
117,47

AutoCAD SHX Text
118,64

AutoCAD SHX Text
119,45

AutoCAD SHX Text
117,95

AutoCAD SHX Text
117,65

AutoCAD SHX Text
118,10

AutoCAD SHX Text
118,33

AutoCAD SHX Text
118,60

AutoCAD SHX Text
118,27

AutoCAD SHX Text
117,84

AutoCAD SHX Text
121,48

AutoCAD SHX Text
120,81

AutoCAD SHX Text
119,19

AutoCAD SHX Text
120,38

AutoCAD SHX Text
121,24

AutoCAD SHX Text
119,85

AutoCAD SHX Text
118,19

AutoCAD SHX Text
119,16

AutoCAD SHX Text
121,43

AutoCAD SHX Text
120,76

AutoCAD SHX Text
121,65

AutoCAD SHX Text
121,46

AutoCAD SHX Text
122,22

AutoCAD SHX Text
122,98

AutoCAD SHX Text
122,28

AutoCAD SHX Text
122,22

AutoCAD SHX Text
118,86

AutoCAD SHX Text
118,62

AutoCAD SHX Text
118,35

AutoCAD SHX Text
122,17

AutoCAD SHX Text
123,08

AutoCAD SHX Text
124,52

AutoCAD SHX Text
123,37

AutoCAD SHX Text
122,14

AutoCAD SHX Text
121,47

AutoCAD SHX Text
118,37

AutoCAD SHX Text
118,96

AutoCAD SHX Text
117,31

AutoCAD SHX Text
121,27

AutoCAD SHX Text
121,94

AutoCAD SHX Text
123,43

AutoCAD SHX Text
121,41

AutoCAD SHX Text
121,51

AutoCAD SHX Text
123,63

AutoCAD SHX Text
124,70

AutoCAD SHX Text
122,00

AutoCAD SHX Text
123,05

AutoCAD SHX Text
122,33

AutoCAD SHX Text
123,01

AutoCAD SHX Text
120,80

AutoCAD SHX Text
121,09

AutoCAD SHX Text
120,82

AutoCAD SHX Text
121,53

AutoCAD SHX Text
120,50

AutoCAD SHX Text
120,95

AutoCAD SHX Text
120,32

AutoCAD SHX Text
118,85

AutoCAD SHX Text
119,97

AutoCAD SHX Text
120,58

AutoCAD SHX Text
118,07

AutoCAD SHX Text
118,29

AutoCAD SHX Text
117,74

AutoCAD SHX Text
118,13

AutoCAD SHX Text
117,59

AutoCAD SHX Text
117,94

AutoCAD SHX Text
117,61

AutoCAD SHX Text
118,22

AutoCAD SHX Text
117,98

AutoCAD SHX Text
117,42

AutoCAD SHX Text
117,27

AutoCAD SHX Text
118,18

AutoCAD SHX Text
117,13

AutoCAD SHX Text
117,90

AutoCAD SHX Text
118,13

AutoCAD SHX Text
118,83

AutoCAD SHX Text
118,54

AutoCAD SHX Text
117,74

AutoCAD SHX Text
121,56

AutoCAD SHX Text
119,23

AutoCAD SHX Text
117,74

AutoCAD SHX Text
118,77

AutoCAD SHX Text
122,42

AutoCAD SHX Text
122,93

AutoCAD SHX Text
122,54

AutoCAD SHX Text
117,86

AutoCAD SHX Text
120,23

AutoCAD SHX Text
120,64

AutoCAD SHX Text
122,43

AutoCAD SHX Text
121,88

AutoCAD SHX Text
124,60

AutoCAD SHX Text
123,35

AutoCAD SHX Text
124,39

AutoCAD SHX Text
122,23

AutoCAD SHX Text
122,41

AutoCAD SHX Text
123,07

AutoCAD SHX Text
123,10

AutoCAD SHX Text
120,36

AutoCAD SHX Text
119,49

AutoCAD SHX Text
119,93

AutoCAD SHX Text
119,86

AutoCAD SHX Text
120,91

AutoCAD SHX Text
121,07

AutoCAD SHX Text
121,71

AutoCAD SHX Text
123,03

AutoCAD SHX Text
122,96

AutoCAD SHX Text
123,69

AutoCAD SHX Text
121,84

AutoCAD SHX Text
122,50

AutoCAD SHX Text
122,29

AutoCAD SHX Text
123,09

AutoCAD SHX Text
121,84

AutoCAD SHX Text
122,15

AutoCAD SHX Text
121,51

AutoCAD SHX Text
121,18

AutoCAD SHX Text
120,34

AutoCAD SHX Text
119,48

AutoCAD SHX Text
119,36

AutoCAD SHX Text
121,14

AutoCAD SHX Text
120,31

AutoCAD SHX Text
118,76

AutoCAD SHX Text
118,64

AutoCAD SHX Text
120,93

AutoCAD SHX Text
118,87

AutoCAD SHX Text
118,86

AutoCAD SHX Text
118,96

AutoCAD SHX Text
117,64

AutoCAD SHX Text
117,64

AutoCAD SHX Text
117,51

AutoCAD SHX Text
117,34

AutoCAD SHX Text
118,10

AutoCAD SHX Text
118,44

AutoCAD SHX Text
117,80

AutoCAD SHX Text
118,19

AutoCAD SHX Text
121,29

AutoCAD SHX Text
118,06

AutoCAD SHX Text
118,87

AutoCAD SHX Text
118,57

AutoCAD SHX Text
119,37

AutoCAD SHX Text
118,05

AutoCAD SHX Text
118,55

AutoCAD SHX Text
119,80

AutoCAD SHX Text
122,15

AutoCAD SHX Text
118,73

AutoCAD SHX Text
121,47

AutoCAD SHX Text
119,48

AutoCAD SHX Text
120,71

AutoCAD SHX Text
119,15

AutoCAD SHX Text
121,39

AutoCAD SHX Text
121,27

AutoCAD SHX Text
120,55

AutoCAD SHX Text
122,68

AutoCAD SHX Text
120,89

AutoCAD SHX Text
120,38

AutoCAD SHX Text
121,57

AutoCAD SHX Text
118,72

AutoCAD SHX Text
121,66

AutoCAD SHX Text
122,66

AutoCAD SHX Text
121,01

AutoCAD SHX Text
122,63

AutoCAD SHX Text
121,72

AutoCAD SHX Text
123,11

AutoCAD SHX Text
121,04

AutoCAD SHX Text
121,53

AutoCAD SHX Text
119,10

AutoCAD SHX Text
117,23

AutoCAD SHX Text
118,73

AutoCAD SHX Text
117,99

AutoCAD SHX Text
118,85

AutoCAD SHX Text
121,36

AutoCAD SHX Text
124,40

AutoCAD SHX Text
КИП 96.076

AutoCAD SHX Text
КИП 2537 км

AutoCAD SHX Text
КИП 84 км

AutoCAD SHX Text
КИП 85 км

AutoCAD SHX Text
гл. 3.6

AutoCAD SHX Text
Ф11 НПС " Палкино" ООО "Транснефть-Балтика"

AutoCAD SHX Text
Ф10 Правдино ООО "Транснефть-Балтика"

AutoCAD SHX Text
Ф27 НПС "Правдино" ООО "Транснефть-Балтика"

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
122,36

AutoCAD SHX Text
122,76

AutoCAD SHX Text
122,67

AutoCAD SHX Text
122,43

AutoCAD SHX Text
120,90

AutoCAD SHX Text
121,27

AutoCAD SHX Text
119,04

AutoCAD SHX Text
118,93

AutoCAD SHX Text
120,35

AutoCAD SHX Text
119,39

AutoCAD SHX Text
122,06

AutoCAD SHX Text
118,91

AutoCAD SHX Text
121,62

AutoCAD SHX Text
118,56

AutoCAD SHX Text
118,95

AutoCAD SHX Text
122,17

AutoCAD SHX Text
118,78

AutoCAD SHX Text
117,34

AutoCAD SHX Text
117,51

AutoCAD SHX Text
118,11

AutoCAD SHX Text
117,98

AutoCAD SHX Text
117,49

AutoCAD SHX Text
117,97

AutoCAD SHX Text
118,07

AutoCAD SHX Text
118,83

AutoCAD SHX Text
118,95

AutoCAD SHX Text
118,63

AutoCAD SHX Text
118,98

AutoCAD SHX Text
118,59

AutoCAD SHX Text
119,37

AutoCAD SHX Text
118,78

AutoCAD SHX Text
119,40

AutoCAD SHX Text
122,44

AutoCAD SHX Text
121,87

AutoCAD SHX Text
121,75

AutoCAD SHX Text
121,38

AutoCAD SHX Text
121,25

AutoCAD SHX Text
122,43

AutoCAD SHX Text
120,95

AutoCAD SHX Text
120,19

AutoCAD SHX Text
121,22

AutoCAD SHX Text
119,09

AutoCAD SHX Text
118,28

AutoCAD SHX Text
117,07

AutoCAD SHX Text
117,27

AutoCAD SHX Text
118,48

AutoCAD SHX Text
118,13

AutoCAD SHX Text
118,91

AutoCAD SHX Text
118,16

AutoCAD SHX Text
118,89

AutoCAD SHX Text
120,76

AutoCAD SHX Text
121,82

AutoCAD SHX Text
118,90

AutoCAD SHX Text
123,73

AutoCAD SHX Text
121,03

AutoCAD SHX Text
118,98

AutoCAD SHX Text
121,72

AutoCAD SHX Text
118,99

AutoCAD SHX Text
118,78

AutoCAD SHX Text
121,11

AutoCAD SHX Text
122,59

AutoCAD SHX Text
122,84

AutoCAD SHX Text
122,40

AutoCAD SHX Text
120,81

AutoCAD SHX Text
118,69

AutoCAD SHX Text
120,16

AutoCAD SHX Text
117,61

AutoCAD SHX Text
116,68

AutoCAD SHX Text
118,25

AutoCAD SHX Text
120,47

AutoCAD SHX Text
118,93

AutoCAD SHX Text
119,23

AutoCAD SHX Text
119,24

AutoCAD SHX Text
119,29

AutoCAD SHX Text
119,36

AutoCAD SHX Text
118,36

AutoCAD SHX Text
121,54

AutoCAD SHX Text
121,39

AutoCAD SHX Text
118,36

AutoCAD SHX Text
121,94

AutoCAD SHX Text
119,77

AutoCAD SHX Text
121,39

AutoCAD SHX Text
121,45

AutoCAD SHX Text
123,20

AutoCAD SHX Text
123,42

AutoCAD SHX Text
119,26

AutoCAD SHX Text
121,00

AutoCAD SHX Text
117,84

AutoCAD SHX Text
122,39

AutoCAD SHX Text
121,18

AutoCAD SHX Text
117,15

AutoCAD SHX Text
119,66

AutoCAD SHX Text
117,93

AutoCAD SHX Text
120,04

AutoCAD SHX Text
119,45

AutoCAD SHX Text
121,11

AutoCAD SHX Text
122,20

AutoCAD SHX Text
119,18

AutoCAD SHX Text
117,34

AutoCAD SHX Text
117,97

AutoCAD SHX Text
118,80

AutoCAD SHX Text
120,14

AutoCAD SHX Text
120,63

AutoCAD SHX Text
123,53

AutoCAD SHX Text
117,77

AutoCAD SHX Text
ольха

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
ольха

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
ольха

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
ольха

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
П-образный знак

AutoCAD SHX Text
П-образный знак

AutoCAD SHX Text
ПАО "Ростелеком"

AutoCAD SHX Text
120.18

AutoCAD SHX Text
118.18

AutoCAD SHX Text
пэ 110

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
120.32

AutoCAD SHX Text
118.32

AutoCAD SHX Text
Rp4

AutoCAD SHX Text
121.85

AutoCAD SHX Text
Rp5

AutoCAD SHX Text
119.41

AutoCAD SHX Text
386800

AutoCAD SHX Text
1242200

AutoCAD SHX Text
386500

AutoCAD SHX Text
1242100

AutoCAD SHX Text
386900

AutoCAD SHX Text
1242300

AutoCAD SHX Text
386700

AutoCAD SHX Text
1242400

AutoCAD SHX Text
386800

AutoCAD SHX Text
1242600

AutoCAD SHX Text
387000

AutoCAD SHX Text
1242700

AutoCAD SHX Text
ПМ 

AutoCAD SHX Text
ПМ 

AutoCAD SHX Text
ПМ 

AutoCAD SHX Text
ПМ 

AutoCAD SHX Text
ПМ 

AutoCAD SHX Text
ПМ 

AutoCAD SHX Text
ПМ 

AutoCAD SHX Text
ПМ 

AutoCAD SHX Text
ПМ 

AutoCAD SHX Text
ПМ 

AutoCAD SHX Text
ПК23

AutoCAD SHX Text
ПК24

AutoCAD SHX Text
ПК25

AutoCAD SHX Text
ПК26

AutoCAD SHX Text
ПК27

AutoCAD SHX Text
ПК28

AutoCAD SHX Text
ПК29

AutoCAD SHX Text
ПК30

AutoCAD SHX Text
ПК31

AutoCAD SHX Text
ПК32

AutoCAD SHX Text
ПМ 


	
	Листы и виды
	03_Мышкин_Сера_планы - 4
	03_Мышкин_Сера_планы - 5
	03_Мышкин_Сера_планы - 6
	03_Мышкин_Сера_планы - 7
	03_Мышкин_Сера_планы - 8
	03_Мышкин_Сера_планы - 9
	03_Мышкин_Сера_планы - 10
	03_Мышкин_Сера_планы - 11
	03_Мышкин_Сера_планы - 12
	03_Мышкин_Сера_планы - 13
	03_Мышкин_Сера_планы - 14
	03_Мышкин_Сера_планы - 15
	03_Мышкин_Сера_планы - 16
	03_Мышкин_Сера_планы - 17
	03_Мышкин_Сера_планы - 18
	03_Мышкин_Сера_планы - 19
	03_Мышкин_Сера_планы - 20


	
	Листы и виды
	1


	
	Листы и виды
	20


	
	Листы и виды
	03_Мышкин_Сера_планы - 4
	03_Мышкин_Сера_планы - 5
	03_Мышкин_Сера_планы - 6
	03_Мышкин_Сера_планы - 7
	03_Мышкин_Сера_планы - 8
	03_Мышкин_Сера_планы - 9
	03_Мышкин_Сера_планы - 10
	03_Мышкин_Сера_планы - 11
	03_Мышкин_Сера_планы - 12
	03_Мышкин_Сера_планы - 13
	03_Мышкин_Сера_планы - 14
	03_Мышкин_Сера_планы - 15
	03_Мышкин_Сера_планы - 16
	03_Мышкин_Сера_планы - 17
	03_Мышкин_Сера_планы - 18
	03_Мышкин_Сера_планы - 19
	03_Мышкин_Сера_планы - 20


	
	Листы и виды
	2 01_Общие данные - 2


	
	Листы и виды
	1 01_Общие данные - 1


	
	Листы и виды
	7 Сера


	Мышкин
	Листы и виды
	20


	Мышкин
	Листы и виды
	19


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 18


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 17


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 16


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 15


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 14


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 13


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 12


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 11


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 10


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 9


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 8


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 7


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 6


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 5


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 4


	Мышкин
	Листы и виды
	20


	Мышкин
	Листы и виды
	19


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 18


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 17


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 16


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 15


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 14


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 13


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 12


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 11


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 10


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 9


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 8


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 7


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 6


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 5


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 4


	
	Листы и виды
	1


	
	Листы и виды
	2


	
	Листы и виды
	7 Сера


	
	Листы и виды
	2


	
	Листы и виды
	1


	Мышкин
	Листы и виды
	4


	
	Листы и виды
	7 Сера


	Мышкин
	Листы и виды
	20


	
	Листы и виды
	2


	
	Листы и виды
	1


	
	Листы и виды
	7 Сера


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 20


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 19


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 18


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 17


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 16


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 15


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 14


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 13


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 12


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 11


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 10


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 9


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 8


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 7


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 6


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 5


	Мышкин
	Листы и виды
	Мышкин_Сера_ГСН_после эксп - 4


	
	Листы и виды
	1


	
	Листы и виды
	2





